UNTERSUCHUNG VON

, WILDALP QUELLWASSER"
IM UMFANG EINER VOLLUNTERSUCHUNG
GEMAR BGBL. ll, 2001, 304. VERORDNUNG:
TRINKWASSERVERORDNUNG I.D.G.F

WILDALPEN WASSERVERWERTUNGS GVBH

PRUFBERICHT NR. 8247-12
ERGANZTE VERSION

b.a.r.b.ar.a. Fabriksgasse11 Raiffeisenbank FN 85967 y, HG Leoben
Engineering, Consulting, A-8700 Leoben Bruck-Leoben DVR 0649121

Research & Service GmbH 03842/26161-0 Fax -9 BLZ: 38.460 ATU 29738503
Staatlich akkreditierte Priif- office@barbara.co.at Konto: 1.618.826

Inspektions-(Uberwachungs-)stelle
IN: 150




S

A=

[y

ng/?ib )

Staatlich
akkreditierte Prif- und
Inspektions-(Uberwachungs-)stelle
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[ PRUFBERIGHT NR.: 8247-12, erganzte Version

PROJEKTBEZEICHNUNG/PRUFGEGENSTAND:

Untersuchung von ,Wildalp Quellwasser” im Umfang einer
Volluntersuchung gemaf BGBI. 1, 2001, 304.
Verordnung: Trinkwasserverordnung i.d.g.F

AUFTRAGGEBER: | Wildalpen Wasserverwertungs GmbH
ANSCHRIFT DES Sausenbach 166
AUFTRAGGEBERS: 8924 Wildalpen
AUFTRAG VOM/ZAHL: 22.05.2012

AUFTRAG NR.: A12-4436
SACHBEARBEITER: Dipl.-Ing. Dr. G. Zuder
PROBENEINGANGSDATUM: 22.05.2012
PRUFDATUM/-ZEITRAUM Mai — August 2012
LABORPROBENNUMMER: 12/5130/1
AUSFERTIGUNGEN: ANZAHL/NR.: 31
ANZAHL DER BERICHTSEITEN: 6
BEILAGEN: ANZAHL/BLATT 1/5
Hinweise:

1.)

2))

3.)
4.)

Erst-Akkreditierungsbescheid Prifstelle: GZ.: 92714/497-1VI12/98, Geltungsbeginn 01.09.1998.
Erst-Akkreditierungsbescheid Inspektionsstelle: GZ.: BMWA-92.714/0484-1/12/2008, Geltungsbeginn 22.08.2006.

Im Falle einer Vervielfaltigung oder Verdffentlichung dieser Ausfertigung darf der Inhalt nur wort- und formgetreu und
ohne Auslassung oder Zusatz wiedergegeben werden. Die auszugsweise Vervielfaltigung oder Veroffentlichung bedarf
der schriftlichen Zustimmung der b.a.r.b.a.r.a. Engineering, Consulting, Research & Service GmbH.

Die Ergebnisse beziehen sich ausschliefllich auf den Prif- bzw. Inspektionsgegenstand.

Prifungen, die mit ” gekennzeichnet sind, wurden im Unterauftrag an eine akkreditierte bzw. befugte Prifstelle
vergeben.

Prfverfahren, die mit **) gekennzeichnet sind, sind nicht im Akkreditierungsumfang der Priifstelle enthalten.

Ein Untersuchungsergebnis, das unter der jeweiligen Bestimmungsgrenze eines Prifverfahrens liegt, wird mit ,< Wert*
dargestellt.
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Ergénzung: Angabe der Gehalte an Hydrogencarbonat sowie Jodid.

1 AUFGABENSTELLUNG

Im Auftrag der Wildalpen Wasserverwertungs GmbH, Sdusenbach 166, 8924 Wildalpen
war eine Wasserprobe vom Filler der Abfillanlage zu ziehen und im Umfang einer
Volluntersuchung gemafd BGBI |, 304. Verordnung: Trinkwasserverordnung — TWV,

2001, i.d.g.F. zu untersuchen.

2 ANFORDERUNGEN

Volluntersuchung gemal BGBI Il, 304. Verordnung: Trinkwasserverordnung — TWV,

2001, i.d.g.F.

3 _PROBENAHME UND PROBENBEZEICHNUNG

Durchfiihrung: Dipl.-Ing. Dr. G. Zuder

Datum: 22.05.2012

Wetter: Trockenwetter

Probenahmestelle: Flller der Abflllstation in der Betriebsanlage der

Wildalpen Wasserverwertungs GmbH

Probenbezeichnung

Proben-nummer

{

2Wildalp Quellwasser’

12/5130/1

4 PRUFVERFAHREN

Parameter Priifverfahren
Indikatorparameter:

Trubung visuell

Geruch organoleptisch
Geschmack organoleptisch
Temperatur SOP 14/ONORM M 6616

Wasserstoffionenkonzentration (pH-Wert)
Elektrische Leitfahigkeit

Farbung, spektraler Adsorptionskoeffizient
bei 436 nm

Aluminium

Ammonium

Chlorid

Eisen

Mangan

Natrium

SOP 15/DIN 38404 T 5
SOP 17/ONORM EN 27888

SOP 13/DIN 38404 T 3
SOP 45/ONORM EN SO 11885

SOP 41/ONORM ISO 7150 T 1

SOP 34-1/ONORM EN SO 10304 T 1
SOP 45/ONORM EN ISO 11885

SOP 45/ONORM EN ISO 11885
ONORM ISO 82887
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Parameter

Priifverfahren

Gesamter organisch gebundener
Kohlenstoff, TOC

Oxidierbarkeit

Sulfat

Chemische Parameter:
Antimon

Arsen

Benzol

Benzo(a)pyren

Blei

Bor

Bromat

Cadmium

Chrom

Cyanid

1,2 Dichlorethan

Fluorid

Jodid

Kupfer

Nickel

Nitrat

Nitrit

Polyzyklische aromatische
Kohlenwasserstoffe, PAK
Pestizide

Quecksilber

Selen

Tetrachlorethen und Trichlorethen
Trihalomethane insgesamt

Mikrobiologische Parameter:
Escherichia coli, coliforme Bakterien
Enterokokken

Koloniebildende Einheiten bei 22°C, 37 °C
Clostridium perfringens

Pseudomonas aeruginosa

Radioaktivitat:
Titrium
Gesamtrichtdosis

Zuséatzliche Parameter:

Calcium

Magnesium

Kalium

Gesamtharte

Carbonathéarte, Hydrogencarbonat

SOP 54/ONORM EN 1484
SOP 55/0ONORM EN ISO 8467
SOP 34-1/ONORM EN I1SO 10304 T 1

ONORM ISO 828877

ONORM 1SO 828877

DIN 38407-9 7

SOP PAH 04 7

ONORM IS0 828877

ONORM EN [SO 1188577

DIN EN ISO 1506177

ONORM ISO 828877

ONORM ISO 82887

SOP 29/ONORM M 6285

LHKW 077

SOP 34-1/ONORM EN 1SO 10304 T 1
UA_Z_ICPMS1?™

SOP 45/ONORM EN ISO 11885
ONORM ISO 82887

SOP 34-1/ONORM EN I1SO 10304 T 1
SOP 27/ONORM EN 26777

SOP PAH 04 7

Die Methoden 7 sind in der Beilage
dargestellt.

EN 14837
ONORM ISO 8288
LHKW 0777

LHKW 0777

SOP 68-2/ONORM EN I1SO 9308-1
SOP 71-2/ONORM EN ISO 7899-2
SOP 67-2/DIN EN [SO 6222

SOP 69-2/b.a.r.b.a.r.a.

SOP 70-2/ONORM EN ISO 16266

ONORM S 5251 77
ONORM S 5251 77

SOP 45/ONORM EN ISO 11885
SOP 45/ONORM EN ISO 11885
ONORM SO 828877

berechnet

SOP 138/DIN 38409 T 7
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5 UNTERSUCHUNGSERGEBNISSE

ORGANOLEPTISCHE PARAMETER

Untersuchungs- Wasser Wildalp
parameter
Tribung keine
Geruch geruchlos
Geschmack geschmackios
Farbe farblos

CHEMISCHE UND PHYSIKALISCHE INDIKATORPARAMETER (TWV, ANHANG |, TEIL C)

Untersuchungs-

Wasser Wildalp

Anforderung gemaR

parameter Einheit 12/5130/1 TWV, Anhang I, Teil C
Temperatur °C 9,7 25
Wasserstoffionen-
konzentration pH-Wert 7,46 26,5und<9,5
Elektrische Leitfahigkeit,

Bezugstemperatur 20°C uS/cm 323 2500
Farbung, spektraler

Absorptionskoeffizient bei

436 nm m’’ <0,1 0,5
Aluminium mg/l Al < 0,01 0,2
Ammonium mg/l NH,* < 0,05 0,5
Chlorid mg/l CI 3,38 200
Eisen mg/l Fe < 0,01 0,2
Mangan mg/l Mn < 0,01 0,05
Oxidierbarkeit mg/l O, 0,078 5,0
Oxidierbarkeit mg/l KMnOy, 0,30 20
Natrium mg/l Na* 1,78 200
Gesamter organisch

gebundener Kohlenstoff, Ohne anormale
TOC mg/l 0,98 Verianderung
Sulfat mg/l SO, 14,3 250
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CHEMISCHE PARAMETER (TWV, ANHANG |, TEIL B)

Untersuchungs- Einheit Wasser Wildalp Anforderung geméaf
parameter 12/5130/1 TWV, Anhang |, Teil B

Antimon ug/l Sb < 0,50 5,0
Arsen Mg/l As 0,97 10
Benzol pa/l <01 1,0
Benzo(a)pyren Ha/l < 0,008 0,010
Blei ug/l Pb 1,00 10
Bor mg/l B < 0,05 1,0
als Borat mg/l BO;> <0,27 -
Bromat Sle]] <25 10
Cadmium pg/l Cd 0,2 5,0
Chrom ua/l Cr <1,00 50
Cyanid ug/l CN° < 8,00 50
1,2-Dichlorethan Mg/l <0,5 3,0
Fluorid mg/l F 0,011 1,5
Kupfer mg/l Cu < 0,01 2,0
Nickel Mg/l Ni <1,00 20
Nitrat mg/l NOy 4,39 50
Nitrit mg/l NO, < 0,015 0,1
Pestizide ug/l " 0,10
Pestizide insgesamt well " 0,50
Polyzyklische aromatische
Kohlenwasserstoffe Mg/l < 0,032 0,10
Quecksilber ug/l Hg < 0,029 1,0
Selen Mg/l Se < 0,08 10
Tetrachlorethen und ugall <01
Trichlorethen ug/l <0,1 10
Trihalomethane insgesamt ug/l <1,50 30

Y Es wurde bei keinem der in der TWV, Teil B, Anmerkung 6 aufgelisteten Pestizide ein
Gehalt dGber der jeweiligen Bestimmungsgrenze festgestellt. Die detaillierten Ergebnisse
sind in der Beilage 1 im Prifbericht der GBA Gesellschaft fir Bioanalytik Hamburg mbH,

Hameln, Prifbericht Nr.: 2012P80604/1 vom 10.07.2012 enthalten.

GESAMTHARTE UND CARBONATHARTE

Untersuchungs- Einheit Wasser Wildalp
parameter 12/5130/1
Gesamtharte mg/l Ca 66,5
Gesamtharte °dH 9,30
Alkalitat (Carbonatharte) mg/l HCO3 183
Alkalitat (Carbonatharte) °dH 8,40
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ZUSATZLICHE PARAMETER:
Untersuchungs- Einheit Wasser Wildalp

parameter 12/5130/1
Calcium mg/l Ca** 46,5
Kalium mg/l K* 0,43
Magnesium mg/l Mg** 12,1
Hydrogencarbonat mg/l HCO4 183
Jodid mg/l J° <0,10

RADIOAKTIVITAT (TWV, ANHANG |, TEIL C)
Untersuchungs- Einheit | Wasser Wildalp Anquge;\l;vlllg
gema s
parameter 12/5130/1 Anhang |, Teil B
Tritium Bq/l nicht nachweisbar 100
Gesamtrichtdosis mSv/Jahr 0 0,10
MIKROBIOLOGISCHE PARAMETER (TWV, ANHANG |, TEIL A, TEIL C)
W , Anforderung Mindest-
3 asse gemal TWV, | anforderung
Untersuchungs Einheit Wildalp | Anhangl, | gemas TWY,
P 12/5130/1 _ Anhang |
Teil C Teil A

Lactose-positive Bakterien KBE/250 ml 0
Coliforme Bakterien KBE/250 mi 0 0 -
Escherichia coli KBE/250 ml 0 - 0
Enterokokken KBE/250 ml 0 - 0
Pseudomonas aeruginosa | KBE/250 m| 0 - 0
Clostridium perfringens
(einschlieRlich Sporen) KBE/250 ml 0 0 -
KBE (koloniebildende
Einheiten) bei 22°C KBE/ml 0 10/ml -
KBE (koloniebildende
Einheiten) bei 37°C KBE/ml| 1 10/ml -

Zeichnungsberechtigt gemaf Bescheid GZ.. BMWFJ-92.714/0147-1/12/2012 des
Bundesministeriums fur Wirtschaft, Familie und Jugend:

Leoben, am 2012-09-24

R
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~Ihg. Dr. G. Zuder ™
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Prifbericht der GBA Gesellschaft fir Bioanalytik
Hamburg mbH, Hameln,
Prtfbericht Nr.: 2012P80604/1 vom 10.07.2012



GBA GESELLSCHAFT FUR BIOANALYTIK MBH

BrekelbaumstraBe 1+ 31789 Hameln

b.arb.ara
Dipl. Ing. Zuder

Fabriksgasse 11

Leoben
OSTERREICH

8700
AT

Prifbericht-Nr.: 2012P80604 / 1

GESELLSCHAFT FUR BIOANALYTIK MBH

Member of

German Water
Partnership

Auftraggeber b.a.rb.ar.a
Eingangsdatum 25.08.2012
Projekt b.a.r.b.ara
Material Wasser
Kennzeichnung 12/513011
Auftrag B-12-7034
Verpackung PE-Flasche
Probenmenge 500 ml
Auftragsnummer 1280340
Probenahme durch den Auftraggeber
Probentransport Kurier
Labor GBA Gesellschaft filr Bioanalytik mbH
Analysenbeginn / -ende [25.06.2012 - 09.07.2012
Methoden siehe letzte Seite
Unterauftrage keine
Bemerkung
robenaufbewahrung Wenn nicht andefs verginbar’c, werden F§§tstqﬁproben drei Monate und
Wasserproben bis zwej Wochen nach Priifberichiserstellung aufbewahrt.

Hameln, 10.07.2012

ppa. Dr. Steinhauer

Laborleiter

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die genannten Priifgegenstdnde, Ohne schriftfiche Genehmigung der GBA darf der Priifbericht nicht auszugsweise vervielfaltigt werden,

Selte 1von 5 zu Pifbericht-Nr,: 2012P80604 /1

Standort:  Hameln

Telefon: +49 515198 49-0

Fax: +49 515198 49-99

E-Mail: hameln@gba-laborgruppe.de

Homepage: www.gha-faborgruppe.de

HypoVereinsbank

BLZ: 200 30000

Konto: 504 043 92

IBAN: DE 45 2003 0000 0050 4043 92
BIC: HYVEDEMMS300

USt.-Ident-Nr.: DE 118 554138
St.-Nr.: 47/723/00196

Sitz der Gesellschaft: Hamburg
Handelsregister:

Hamburg HRB 42774

Geschdfisflhrer: o X
Manfred Glesecke o

Ralf Murzen (( ‘DAkkS
Dr. Roland Bernerth ™ . Deutsche

Akkreditierungsstelle
Carsten Schaffors D-PL-14170-01-00
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b.a.r.b.a.r.a

Auftrag 1280340
Probe-Nr. 001
Material Wasser
Probenbezeichnung 12/5130M1
Probemenge 500 ml
Probeneingang 25.06.2012
Analysenergebnisse Einheit
PSM Osterr. TrinkwV
Aldrin pg/L <0,010
Dieldrin Hg/L. <(,010
cis-Chlordan pg/L <0,010
trans-Chlordan ug/L. <0,010
Heptachlor pg/L <0,010
cis-Heptachlorepoxid ugi/l. <0,010
trans-Heptachlorepoxid ug/L <0,010
Hexachlorbenzol Ha/L <0,010
y-HCH ug/i <0,010
Trifluralin HaiL <0,010
Vinclozolin Ha/L <0,010
2,4-D na/l <0,050
2,4,5-T ug/L <0,050
Alachlor Ha/k. <0,050
Amidosulfuron pa/t <0,050
Atrazin ug/L. <0,050
Bentazon pg/L <0,050
Bromoxynil paiL <0,050
Buturon ug/L <0,050
Chlorbromuron HgiL. <0,050
Chlortoluron pa/L <0,050
CL 9673 pgiL <0,050
Cyanazin yg/L <0,050
Deltamsthrin ugiL. <0,050
Desethylatrazin Hall. <0,050
Desisopropylatrazin ugiL. <0,050
Dicamba pg/L <0,050
2,4-DP (Dichlorprop) pg/L <0,050
Dinoseb Ha/l <0,050
Dinoseb-acetat pa/L <0,050
Diuron ug/L. <0,050
Glyphosat ug/l <0,050
Glufosinat Mg/l <0,050
loxynil ug/L <0,050
|soproturon pal/l. <0,050
Linuron pa/l. <0,050
MCPA gl <0,050
MCPB palL <0,050
MCPP (Mecoprop) Hg/L. <0,050
Metazachlor ug/L <0,050
Metobromuron Ha/l <0,050
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b.a.r.b.a.r.a

Auftrag 1280340
Probe-Nr, 001
Material Wasser
Probenbezeichnung 12/5130/1
Probemenge 500 ml
Probeneingang 25.06.2012
Metolachlor pg/L <0,050
Metsulfuronmethyi pg/l. <0,050
Metoxuron Mg/l <0,050
Monolinuron ua/l <0,050
Neburon Hg/L <0,050
Nicosulfuron pg/L <0,050
Orbsncarb Ha/L. <0,050
Primisulfuron-Methyl Ha/L <0,050
Prometryn pa/l. <0,050
Propazin pg/l <0,050
Pyridat ya/l <0,050
Rimsulfuron Hg/l <0,050
Sebuthylazin Ha/L <0,050
Simazin pg/L <0,050
Terbuthylazin ug/L. <0,050
Terbutryn pa/L <0,050
Thifensulfuron-Methyl Hg/l <0,050
Triasulfuron ug/L <0,050
Triflusulfuron-methyl Hg/L <0,050
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b.a.r.b.a.r.a

Angewandte Verfahren und Bestimmungsgrenzen

Parameter Bestimmungs- Einheit Methode
grenze
PSM Osterr. TrinkwV
Aldrin 0,010 pg/L DIN EN ISO 8468-F12 5
Dieldrin 0,010 ug/L DIN EN ISO 6468-F12 5
cis-Chlordan 0,010 yg/L DIN EN ISO 6468-F1¢ 5
trans-Chlordan 0,010 Hg/L DIN EN ISO 6468-Ft2 5
Heptachlor 0,010 pg/L DIN EN I1SO 6468-F12 5
cis-Heptachlorepoxid 0,010 pg/L DIN EN ISO 6468-F12 5
trans-Heptachlorepoxid 0,010 pg/L DIN EN ISO 6488-F1° 5
Hexachlorbenzol 0,010 pg/L DIN EN ISO 6468-F12 5
v-HCH 0,010 pa/L DIN EN SO 6468-F1* 5
Trifluralin 0,010 Lg/L DIN EN ISO 6468-Ff2 5
Vinclozolin 0,010 Lg/L DIN EN ISO 6468-F{* 5
24-D 0,050 Lg/L DIN 38407-35°
24,5-T 0,050 Hg/L DIN 38407-35°
Alachlor 0,050 Lg/L DIN 38407-35°
Amidosulfuron 0,050 ua/L DIN 38407-35°
Atrazin 0,050 ua/L DIN 38407-35¢
Bentazon 0,050 pg/L DIN 38407-352
Bromoxynil 0,050 ug/L DIN 38407-352
Buturon 0,050 Hg/L DIN 38407-352
Chlorbromuron 0,050 Lg/L DIN 38407-352
Chlortoluron 0,050 ug/L DIN 38407-35°
CL 9673 0,050 ya/L DIN 38407-35¢
Cyanazin 0,050 pa/L DIN 38407-35°
Deltamethrin 0,050 ug/L DIN 38407-352
Desethylatrazin 0,050 Lg/L DIN 38407-352
Desisopropylatrazin 0,050 ug/L DIN 38407-353
Dicamba 0,050 pa/L DIN 38407-352
2,4-DP (Dichlorprop) 0,050 ug/L DIN 38407-35°
Dinoseb 0,050 Lg/L DIN 38407-352
Dinoseb-acetat 0,050 ug/L DIN 38407-35°
Diuron 0,050 ug/L DIN 38407-35°
Glyphosat 0,050 ug/L an. I1SO 214582 (abw.: LC-MS/MS)
Glufosinat 0,050 pg/L an. [SO 214582 (abw.: LC-MS/MS)
loxynil 0,050 ug/L DIN 38407-35°
Isoprofuron 0,050 pg/L DIN 38407-352
Linuron 0,050 Lg/L DIN 38407-352
MCPA 0,050 ug/L DIN 38407-352
MCPB 0,050 yg/L DIN 38407-352
MCPP (Mecoprop) 0,050 pg/L DIN 38407-35°
Metazachlor 0,050 pg/L DIN 38407-35°
Metobromuron 0,050 ug/L DIN 38407-35°
Metolachlor 0,050 Lg/L DIN 38407-352
Metsulfuronmethyl 0,050 ug/L DIN 38407-352
Metoxuron 0,050 ug/L DIN 38407-352
Monolinuron 0,050 ug/L DIN 38407-35°
Neburon 0,050 Lg/L DIN 38407-352
Nicosulfuron 0,050 ug/L DIN 38407-35°
Orbencarb 0,050 g/l DIN 38407-352
Primisuifuron-Methyl 0,050 pg/L DIN 38407-35
Prometryn 0,050 pg/L DIN 38407-35°
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b.a.r.b.a.ra

Angewandte Verfahren und Bestimmungsgrenzen

Parameter Bestimmungs- Einheit Methode
grenze

Propazin 0,050 pg/L DIN 38407-35°
Pyridat 0,050 ug/L DIN 38407-35°
Rimsulfuron 0,050 ug/L DIN 38407-352
Sebuthylazin 0,050 ug/L DIN 38407-35°
Simazin 0,050 pg/L DIN 38407-352
Terbuthylazin 0,050 La/L DIN 38407-35°
Terbutryn 0,050 pg/L DIN 38407-35°
Thifensulfuron-Methyl 0,050 ug/L DIN 38407-352
Triasulfuron 0,050 ug/L DIN 38407-35¢
Triflusulfuron-methyl 0,050 pa/L DIN 38407-352

Die mit @ gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren. Die Bestimmungsgrenzen kénnen matrixbedingt variieren.

Untersuchungslabor: sGBA Pinneberg
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